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TMI-275/2008

IGAZOLAS

az MSZ EN 13162: 2001/AC: 2005 sz4amt harmoniz4lt termékszabvany alapjan készftett
YTONG P2-0,5 tipusi 30 cm vastag falazéelem

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

A termék megnevezése: YTONG P2-05 tipust 30 cm vastag falazdelem

Kérelmezé és a Tiizvédelmi Megfeleléségi Igazolds (TMI) jogosultja:
Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyérto: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

YTONG Falazoelemgyér
3201 Halmajugra

Forgalmazé: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Jelen igazolast az EMI Kht. a 1415-CPD-26-(C-23/2006) szamii, 2008. julius 23-4n kelt.
EK-Uzemi Gy4rtasellendrzési Tanusitvanyban részletezett vizsgalati eredmények értékelése
alapjan, tovabba a hatoldalon (s pétlapo(ko)n) régzitett adatok, feltételek és szabalyozisok

mellett adja ki.

Az épitési termék alkalmazdsi teriilete:
Epiiletek falszerkezetei.

A Tiizvédelmi Megfeleldségi Igazolas 2013‘. december 31-ig érvényes.

Budapest, 2008. december 15. o
. Dr. Bnky Tsﬁﬁs
P.H. - tudomdnyos igdzgatd

Ez a Tizvédelmi Megfeleldségi Igazolas 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2006.05.11.
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A vizsgalo egység megnevezése:

EMI Kht. Tiizvédelmi Tudomanyos E)sztély (1113 Budapest, Di6szegi ut 37.) és
Tizvédelmi Laboratérium (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy 1t 26.)

" A Tiizvédelmi Laborat6rium teljes jogi tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tlizvédelmi vizsgalo, ellenérzé és tandsité szervezetek Eurépai Csoportja)
szervezetének,

A termékek rovid leirasa és miiszaki adatai:

YTONG P2-0,5 tipusi 30 cm vastag falazéelem.

A termék vizsgilata sorin figyelembe vett jogszabalyok, szabvinyok, eldirdsok:

MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ EN 13501-1: 2007,
MSZ EN 13162:2001/AC:2005, 9/2008. (1L 22)) OTM rendelettel kiadott Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat 5. rész.

Tervezési/megfeleloség igazoldsi/tipusvizsgalati értékek

Termékjellemzik Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd

YTONG P2-0,5

MSZ 14800-1: 1989

At T he ke M
Tiizallosagi hatirérték REI-M* 240 MSZ EN 13501-2: 2008

MSZ EN ISO 1182: 2002
Tizvédelmi osztily Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

*Kordbban elvégzett killfldi vizsgalati tapasztalatok alapjan.

Feltételck, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznilisra alkalmas:

A falszerkezetekkel szemben timasztott tizvédelmi kovetelményeket — a
felhaszndlhat6sagra vonatkozéan — a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos
Thzvédelmi Szabalyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével a YTONG P2-0,5
tipust 30 cm vastag falazéelemekbél készillt teherhordé és nem teherhordd, nyilas nélkiili
falszerkezetek tlizvédelmi szempontbol korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

TMI jogosultja koteles bejelenteni a termék konstrukci6jaban, anyagiban vagy el6allitdsa kortilményeiben
bek&vetkezett minden valtozast. Ezt kdvetden az EMI Kht. donti el, hogy a TMI tovabbra is érvényben
maradhat, vagy \j eljdrést kell kezdeményezni a TMI visszavonasa mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék 6sszes mdszaki Jjellemzdjére, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz,
felhaszndlasahoz, beépitéséhez, hasznélatihoz szlikséges egyéb engedélyeket (pl. Epitsipari Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gyart6t vagy forgalmazét a CE megfelelségi jeldlés feltiintetésére a terméken
vagy annak csomagoldsan.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithaté. Kivonatos kozléséhez az EMI Kht. eldzetes irasbeli
hozzijarulasa szitkséges.

Kiss-Sponga Tamas Szirmai Attila ¢,
vizsgald mérmok szakagi laboratoriumvezetd

diviziovezetd
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