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TMI-43/2006

IGAZOLAS

az A-965/1999 szama Epitdipari Miiszaki Engedéllyel (EME) rendelkezé
YTONG WL-P vasalt pérusbeton falpanelok

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

A termék megnevezése: YTONG WL-P vasalt porusbeton falpanelok

Kérelmezé és a Tiizvédelmi Megfeleldségi Igazolds (TMI) jogosultja: XELLA
Magyarorszag Kft. H-1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyirté: XELLA Porenbeton Osterreich GmbH, 3382 Loosdorf, WachaustraBe 69

Fbrgalmazé: XELLA Magyarorszag Kft. H-1139 Budapest, Teve u. 41.

Jelen igazolast az EMI Kht. az A-965/1999 szami, 2006. marcius 21-an kelt
Epit6ipari Miiszaki Engedélyben részletezett vizsgalati eredmények értékelése alapjan,
tovabba a hatoldalon (és potlapo(ko)n) rogzitett adatok, feltételek és szabalyozasok mellett
adja ki.

Az épitési termék alkalmazasi teriilete:
Vazas épiiletek kitoltd falazata

A Tlzvédelmi Megfeleloségi Igazolas 2011. marcius 31-ig érvényes.

Budapest, 2006. oktéber 24.

Ez a Tlzvédelmi Megfeleléségi Ig“eifiol_aé;Z oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).
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A vizsgilo egység megnevezése:
EMI Kht. Tilizvédelmi Tudomanyos Osztaly (1113 Budapest, Didszegi (it 37.) és
Tiizvédelmi Laboratérium” (2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26. )

" A Tiizvédelmi Laboratérium teljes jogii tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tiizvédelmi vizsgdlo, ellenrzé €s tanusitd szervezetek Eur6pai Csoportja)

szervezetének,

A termék vizsgalata soran figyelembe vett jogszabalyok, szabvanyok, eléirasok:
MSZ 14800-1: 1989, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklete, OTSZ

A termék rovid leirdsa és miszaki adatai:
YTONG WL-P wvasalt pérusbeton falpanelok szélessége 600-625 mm, vastagsiga
150-240 mm, hosszisaga 600-6000 mm lehet.

Tervezési/megfeleldség igazolasi/tipusvizsgilati értékek

Termékjellemzdk (és Erték/adat Vizsgilati/értékelési méd
mértékegységeik) '

TU_ZIaUOSﬁgl hatarértek Ty=1,0 6ra
4= Lol Tu=1,5 6ra
d= 175 mm ™ o 2/2002. 1.23. BM rendelet

_ Ty=2,0 6ra
d =200 mm Ty= 3,0 6ra
d =240 mm 7%

2/2002. (1.23.)
Eghetdségi csoport ,hem éghetd” BM rendelet 5. melléklet 1/3.
fejezet

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznalasra alkalmas:

Az YTONG WL-P tipust falpanelokbol késziild6 nem teherhord6 kiilsd térelhatarolé falak és
valaszfalak tlizvédelmi szempontbdl korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

Az YTONG WL-P (d-= 175 mm) tipusi falpanelokbdl készuld falszerkezetek nem
teherhordo tlizgatlo falként korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

A TMI jogosultja kételes bejelenteni a termék konstrukcigjaban, anyagiban vagy eldallitisa koriilményeiben
bekovetkezett minden véltozast. Ezt kévetéen az EMI Kht. dénti el, hogy a TMI tovabbra is érvényben
maradhat, vagy 1j eljarast kell kezdeményezni a TMI visszavondsa mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termdk osszes miiszaki jellemzbjére, nem helyettesiti a termek forgalmazisahoz,
felhaszndlisdhoz, beépitéséhez, haszndlatihoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. Epltmpan Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gyartét vagy forgalmazot a CE megfeleldségi jelolés feltiintetésére a terméken
vagy annak csomagoldsén, )

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithatd. Kivonatos: kozléséhez az EMI Kht, elbzetes irasbeli
hozzajirulasa sziikséges.
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